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Autoritate competentd: APM ARAD
Document de confirmare a inregistririi in RegjstruLinstataliitor medij de ardere
Nr. inreqistrare: 15
Data:03.04.2024

Urmare a notjficArij inregjstrate ta APM ARAD cu ff.5099 /21.03.2024, depusS 'in temeiuI prevederitor

legistaliei in vigoare din domeniuI privind [imitarea emisiitor in aer ate anumitor poluanli provenili de

la instatalii medii de ardere de citre CENTRALA ELEcTRtca DE TERt\oFlcARE HIDROCARBURI S.A.,

avand sedjul social ta adresa: B-duL lutju Maniu, nr.65'Tl,tocatitatea Arad, judelutArad, APM ARAD a

procedat fa inregistrarea in Registrut instataliitor medji de ardere, cu numirul 15/03.04.2024, a

'nstala['ei mecij de ardere aL carei operator esre cENTRALi ELECTRlci DE TERMOFTCARf

HIDROCARBURI 5.A,,, avand adresa amptasamentutuj B-dut iutiu Maniu, nr.65-71,locatitatea Arad,

jude' Jt Arad ti urm6toarete caracteri(tici tFhnice sj de operare:

'1. lnstatalia este compusd din cazan de apd fierbjnte nr.4 (CAFnr.4) nr.18891

2. Puterea termice nominali (MW) a instataljei medjj de ardere: 49,5 MWt

L Tipu t i nstalaliei medii de ardere: Cazan de tjp CAF 4, cu 8 arzbtoare, Parametrij sunt urmetoriil

debit catoric nominal de 42,56 ccat/h, debit catoric minim 11,63 MWt (10 ccat/h), debit de

apA 1000-15000 t/h, ecart de temperaturi ape ta debituL caloric nominal 2B+430C, ecart de

temperaturi ape La debitut catoric minjm 7+100C, presiune de ap5 ta ietire 2i20 bar functie

de temperaturA apei de ie$ire

4, Tiput 9i proporlia combustibititor utitizafi: gaz metan

5, Data punerijjn funcliune: 17.01.2024

Instatalia medie de ardere Cazan de ap5 fierbinte nr.4 (CAF nr.4) se afti pe amptasamentut

CENIMLA ELECIRICA DE TERI,{OFICARE HIDROCARBURI S.A , A fOSt rEtJMbrAt; iN ANU[ 2024.

6. Sectorut de activitate ai jnstaLaljei sau atstructuriiin care aceasta funclioneazd (cod CAEN):

Activitatea in cadrut pLatformej industriate CENTMLA ELECIR|CA DE TERr\^OFICARE

HIDROCARBURI 5,A. unde este instalati instatatia medie de ardere are urmetoruL cod CAEN,

si se afti in Drocedurd de autorizare:

- 3530 - furnizare abur ti aer condilionat- produc{ja, distribulia si transportu( energiei termice.

7. Numaru{ de ore de funclionare anuate preconizat ti incircarea medje in regint normat de

funclionare: r'nstatalia medie de ardere va functiona 6480 ore/an (9luni/an) ta o incArcare medie in

regim normaL de functjonare = 23GcaL/h.

ACENI A PENTRU PROTECTIA i{EDiU LU ARAD
Adresa: splai!tMureluluj, FN, Arad, Cod poitat 310132
Teterof: 

'4 0257 280 996 e maiL: ofii



Vatorile-iimitd de emisje gi m5surile pe care operatorul trebuie se Le respecte privind

monitorizarea emisiilor ti condiljite de operare din punctut de vedere a[ respecterji vaioritor.

hmita de emisie impuse, conform prevederitor Legij nr,188/2018:

IabetVatori - Limit5 de emisie (mglNmc) pentru instatalij medii de ardere noi, attete decat

motoare si turbine cu qaz

Substanla potuante Gaze naturate

502

NOx 100

PuLberi

Toate vatorite timit; de emisie sunt

kPa 9i dupi coreclia in funclie de

conlinut standardizat de 02 de 3% ,

Pentru respectarea procedurit de

obtigalia se asigure efectuarea de

stabitit5 in autorizalia integrate de

de autorizare ta APM ARAD).

definite La o temperature de 273,15 K, o presiune de 101,3

conlinutul de vapori de api a[ gazetor reziduate, ta un

monitorizare a emisiitor de catre operator, acesta are

mdsurdri periodice ate emisiilor cu o frecven!5 ce va fi

mediu (ta data prezentei unitatea se g;segte in procedurd

Cu deosebiti considera!ie,

Nume si Prenume Functia Data Semne.4rra
Avizat: Jurj Nicoteta Luminita sef Servicr'u ML 03.04.2024 /x
intocmiti ftorea tonela amona ConsiUer Superior 03.04.2024

ACENIIAPENTRU PROTECT]AMEDIULUI ARAD
Adresa: SplaiulMuregului, FN, Arad, cod po;tal 110 132
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